

              
重庆市城市管理局
关于印发《重庆市大型户外广告设施安全检测管理办法》的通知
渝城管局发〔2024〕9号

各区县（自治县）城市管理局，两江新区、西部科学城重庆高新区、万盛经开区城市管理局，重庆经开区建设服务中心，市市政设施运行保障中心，市交通开投集团，重庆机场集团有限公司，各有关单位：
《重庆市大型户外广告设施安全检测管理办法》已经市城市管理局2024年度第6次局长办公会议审议通过，现印发给你们，请遵照执行。

                           重庆市城市管理局        
                            2024年8月5日        
（此件公开发布）



重庆市大型户外广告设施安全检测管理办法

第一条 　为加强本市户外广告设施管理，确保城市户外广告设施安全，依据《城市市容和环境卫生管理条例》、《重庆市户外广告管理条例》等法规，结合本市实际，制定本办法。
第二条 　本市城市规划区范围内利用建（构）筑物、场地、设施、交通工具等设置的灯箱、霓虹灯、电子显示装置、展示牌、实物造型以及其他形式向户外发布广告信息的大型户外广告设施，其任意边长大于等于4米，或者面积大于等于10平方米的，应当按照本办法开展安全检测。
第三条　大型户外广告设施的设置人为安全检测责任人。市、区县（自治县）城市管理部门负责城市规划区范围内的户外广告设施设置安全监督管理工作，指导并督促大型户外广告设施安全检测责任人开展安全检测工作。
第四条　大型户外广告设施应当每年开展至少一次安全检测。安全检测责任人应当在每年4月30日前，按照本办法要求完成安全检测工作，并向有管辖权的市或者区县（自治县）城市管理部门提交安全检测报告。
新建的户外广告设施，设置人可以在竣工验收合格满2年后的次年开始开展安全检测。利用已有户外广告设施申请办理设置大型户外广告审批的，应提供该设施当年安全检测合格报告。
第五条　大型户外广告设施安全检测应当委托具备相关资质条件的检测机构进行。检测机构应当具有市场监督行政主管部门颁发的检验检测机构资质认定证书，具有建设行政主管部门颁发的地基基础工程检测、主体结构工程检测、钢结构工程检测等相应检测资质，应当配备具有户外广告安全检测资质的专业技术人员和齐备的安全检测作业工具。
第六条　接受安全检测委托的检测机构应当对大型户外广告设施的性能、状况进行检测、检查，对照相关法规规定和技术标准规范要求，对大型户外广告设施的安全状况进行综合评定。
第七条　检测机构对大型户外广告设施进行安全检测时，应当收集该设施的竣工验收资料，并开展现场检测。现场检测主要包括下列项目：
（一）基础。包括基础或者被依附体外观状况检测，钢筋外露及其锈蚀状况检测，地脚螺栓或者锚固件拧紧程度、防松措施及其锈蚀状况检测，支座与基础贴合面状况检测，基础混凝土强度检测；
（二）构架及连接。包括构架尺寸及其标高测量，材料截面尺寸测量，构架垂直度及水平位移检测，杆件变形检测，构架或者杆件焊接状况检测（对接错位、节点焊缝质量），连接螺栓状况（拧紧程度、防松措施）检测，法兰贴合面间隙状况检测；
（三）面板及维护。包括底板、面框及其固定检查，灯布、扎绳管及其固定检查，显示单元固定状况检查；
（四）结构防腐。包括构架或者杆件锈蚀程度检测，涂层厚度、剥落及风化程度检测；
（五）电气及照明。包括电气控制箱容量匹配及规范性检查，架空及埋地电源电缆设置状况检查，灯具、灯架接地及其固定检查，电线、电缆绝缘性能检查，导管、接线盒状况检查，接地措施和绝缘电阻值检测；
（六）防雷接地。包括防雷装置完好性检查，接闪器连接、锈蚀状况检查，电涌保护器（SPD）状况检查，接地电阻测量。
第八条　存在下列情形之一的大型户外广告设施应当进行结构复核：
（1） 未提供结构设计资料的；
（2） 既有结构与设计资料不相符的；
（3） 受力构件被腐蚀后的壁厚不符合设计要求的；
（4） 对结构现状存在疑虑的。
第九条　大型户外广告设施安全检测分项评定应当符合现行《建筑地基基础工程施工质量验收标准》(GB 50202)、《钢结构工程施工质量验收标准》(GB 50205)、《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》(GB 50601)、《建筑电气照明装置施工与验收规范》(GB 50617)和《城市户外广告和招牌设施技术标准》（CJJ/T 149-2021）、《重庆市户外广告设置规范》（CG 028-2019）等技术标准规范。
第十条　检测机构完成大型户外广告设施安全检测后应当出具安全检测报告。检测报告应当包括对结构的强度、刚度和稳定性，基础抗倾覆性及地脚螺栓强度的验算复核结论；对检测分项安全可靠性的评定；对设施整体可靠性的综合评定结论；整改建议；报告有效期。
第十一条　大型户外广告设施安全检测报告的检测结果栏内应当填写综合评定结论，基本表述参考如下：
A级—可继续使用，并应当按规范要求做好维护保养；
B级—某某分项存在一般缺陷，并应当按规范要求及时完成整改，并申请复检；
C级—某某分项存在严重缺陷，并应当按规范要求及时完成整改，并申请复检；
D级—某某分项存在坠落、倾覆危险，并应当按规范要求及时拆除。
第十二条　检测机构根据检测委托单的签发顺序，对户外广告和招牌设施的检测报告予以编号，检测报告的编号应当连续；检测报告上应当有检测、审核和批准（授权）人员签名；检测报告上加盖检测单位检测专用章，多页检测报告上加盖骑缝章。
第十三条　安全检测报告评定等级为B、C级的户外广告设施，设置人应当立即按照整改建议进行整改，整改后应当重新进行安全检测，直到评定等级达到A级为止。安全检测报告评定等级为D级的户外广告设施，设置人应当及时予以拆除。
第十四条　大型户外广告设施安全检测责任人、检测机构、有管辖权的城市管理部门应当分别保管安全检测档案，检测档案应当保留至该设施拆除。
第十五条　雷雨、大雾、大雪及冰冻天气，不应进行户外检测作业。现场安全检测应当在小于4级风力情况下进行，涉及安全隐患等紧急情况除外。
第十六条　市、区县（自治县）城市管理部门可每年委托第三方检测机构对管辖范围内大型户外广告设施的安全性按照一定比例进行抽查，该第三方机构与抽查对象设置人委托的安全检测机构不得为同一机构。
抽查发现安全隐患的，责成设置人开展安全隐患治理，并建立安全隐患治理台账，逾期未整改的，依法处理。抽查中发现安全检测责任人委托的检测机构出具的检测报告与实际情况不相符或者弄虚作假的，可视情将相关情况抄送相关主管部门。
[bookmark: _GoBack]第十七条　本办法自2024年9月10日起施行。
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